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ANEXA la HCL nr. 171/2023
(Prezenta modificd anexa nr. 2 al Hotdrdrii Consiliului Local nr. 91/2023)

PRIVIND DESCRIEREA SUMARA SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Faza: SF/ DALI — ,Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Toplita”

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: PRIMARUL MUNICIPIULUI TOPLITA
AUTORITATE CONTRACTANTA: U.A.T. MUNICIPIUL TOPLITA
AMPLASAMENT: MUNICIPIUL TOPLITA

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd — elemente fizice/capacitdti fizice care sd indice
atingerea tintei obiectivului de investitii — si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si

reglementadrile tehnice in vigoare, pentru varianta aleasd:

Indicatori de performanta

Indicator de performanta

Consumul de energie finala in iluminatul public/KWh

Nr. - . Valoarea indicatorului la
Crt. . o . Valoarea indicatorului la . . . .
Indicator de performanta/ realizare o . o .. finalul implementarii
inceputul implemnetarii . .
(de output) roiectului proiectului
P (de output)
1 Sc'aderevzal c.onsu.mulul an'ual de energie 163.588,85 121.237,27
primara in iluminat public (kwh/an)
Scdderea anuald estimata a gazelor cu efect
2 de ser3 (echiv. tone de CO2) 43,35 32,13

¢) Indicatori de impact si de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii,

pentru varianta aleasd:
Indicatori de rezultat/operare

Scaderea consumului de energie electricd: minim 25.00%;

Scaderea emisiilor de CO2 cu: minim 25.00%;

Economia de energie electrica suplimentara: minim 25.00%;

Consum actual in conditii normale de functionare:163.588,85 kWh/an;

Consum rezultat din calculele luminotehnice in urma implementarii proiectului: 121.237,27 kWh/an;
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